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1. Показатели существующего и перспективного спроса на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории городского округа 

Характеристика ЗАТО г. Североморск 

Муниципальное образование городской округ ЗАТО г. Североморск расположен на 

Кольском полуострове   в 25 км к северо-востоку от г. Мурманска. 

Территория муниципального образования - составляет 491,04 кв.км 

Численность населения на 01.01.2023 составила 50949 человек. 

В состав городского округа ЗАТО г. Североморск входят: 

- г. Североморск; 

- п.г.т. Сафоново; 

- н.п. Североморск-3; 

- н.п. Щукозеро. 

Территория Мурманской области относится к Атлантико-Арктической зоне 

умеренного климата с преобладанием теплых воздушных потоков с Северной Атлантики и 

холодных - из Атлантического сектора Арктики, для которой характерно увеличение 

повторяемости циклов в холодное время. 

Близость теплого течения Гольфстрим обусловливает аномально высокие зимние 

температуры воздуха, а большие температурные различия материковой зоны и поверхности 

Баренцева моря - большую изменчивость температуры при смене направления ветра. 

На территории ЗАТО г.Североморск выделяются две природно-географические зоны: 

тундра и лесотундра. На территории ЗАТО г.Североморск расположено свыше сотни озер. 

Озера, как и реки, являются источниками водоснабжения городов, поселков и предприятий 

ЗАТО г.Североморск. Главной водной акваторией, омывающей ЗАТО г.Североморск, является 

Кольский залив, навигация по которому осуществляется в течение всего года. Полярная ночь 

длится со 2 декабря до 12 января, 22 декабря - ее пик. В период с 22 мая по 22 июля солнце не 

уходит за горизонт, наступает полярный день. 

Средняя температура наиболее холодных зимних месяцев (январь, февраль) -9С на 

побережье Кольского залива. Средняя температура самого теплого месяца (июль) колеблется 

от +10С до +14С. Продолжительность безморозного периода на побережьях превышает 100 

дней, в остальных районах колеблется от 50 до 100 дней. ЗАТО г.Североморск полностью 

относится к району избыточного увлажнения. Годовое количество осадков достигает 600-700 

мм (на побережье Кольского залива). Высота снежного покрова изменяется от 80 см на юге до 

40 см и менее на побережье Кольского залива, где снег сдувается ветром. Для ЗАТО 

г.Североморск характерны частые метели. Наибольшее количество их приходится на период с 

января по март.  

Жилищный фонд. Существующее положение. 

Жилые дома в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск преимущественно 

многоквартирные, 5-ти этажные, кирпичные и панельные, при этом индивидуальные дома в 

частной собственности в настоящее время отсутствуют. 

Жилищный фонд ЗАТО г. Североморск на конец 2022 года составил 1 462,3 тыс. м2. 

Всего 389 многоквартирных домов, все многоквартирные дома подключены к 

централизованному отоплению, в 18 домах отсутствует централизованное горячее 

водоснабжение. 

Жилищное строительство в ЗАТО г. Североморск в последние годы не ведется.  

 Многоквартирный жилищный фонд нуждается в постепенной реконструкции с 

улучшением эксплуатационных характеристик зданий.  

Планируется развитие малоэтажной застройки (коттеджного типа) по ул. Матросской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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в г. Североморске. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается 

обеспечивать от индивидуальных источников тепла от электронагревателей, а также 

посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к 

централизованным системам теплоснабжения не планируется.  

Образование 

Дошкольное образование 

На территории ЗАТО г. Североморск находятся 18 детских садов, нового 

строительства объектов дошкольного образования не планируется. 

Школьное образование 

На территории ЗАТО г. Североморск находятся 12 школ, нового строительства не 

планируется. 

Здравоохранение и социальное обеспечение 

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 

н.п.Североморск-3 в 2022 году построена новая амбулатория с автономным отоплением, без 

присоединения к сетям отопительного района Североморск-3. 

Учреждения культуры и досуга 

Планируется строительство ДК на 150 мест в н.п.Североморск-3 в районе ул. Героев-

североморцев. 

Физическая культура и спорт 

Планируется строительство Бассейна в г. Североморске. 

 

Таблица 1. Ожидаемые объемы потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

№ п/ п 
Наименование 

заказчика 

Назначение 

объекта 
Адрес объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/час Предполаг 

аемая дата 

строит-ва Отопл 

ение 

Вентиляц 

ия 

Тех-кие 

нужды ГВС Всего 

1.  

Администрация ЗАТО 

Североморск 184604, 

Мурманская обл. г. 

Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4 

Бассейн 

Мурманская обл., 

г.Североморск, 

Пл.Мужества от  

0,071 0,3 0,119 0,07 0,891 2024г 

2.  

Администрация ЗАТО 

Североморск 184604, 

Мурманская обл. г. 

Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4 

ДК на 150 

мест в 

н.п.Северомо

рск-3 в 

районе ул. 

Героев-

североморцев 

Североморск-3, от 

452ТЦ 
0,053 0,080 0 0 0,134 2024г 
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Рисунок 1. Схема тепловых сетей при подключении перспективного потребителя к котельной 46 

ТЦ «Верх» города. 

Ожидаемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального деления 

за период 2014 -2029 гг. составит 39,19 Гкал/час, в том с 2021 до 2029 г. составит 32,5 Гкал/час. 

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом: 

1. Требований Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 (ред. от 

13.09.2022) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» - для жилых зданий нового строительства. 

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных 

зданий и зданий производственного назначения. 

3. Требований Постановления Правительства РФ от 27.09.2021 № 1628 «Об 

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение 

нормативов теплопотребления. 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, или ее 

часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения. 

Согласно перспективе развития муниципального образования к котельным 345 ТЦ, 46 

ТЦ и 452 ТЦ в расчетный период до 2029 года планируется подключение новых потребителей. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК ДО 2029 ГОДА 

 

 

 

 

 

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

В соответствии с инвестиционной программы АО «МЭС», утвержденной 

Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 17 марта 2023 года 

№ 54 в сфере теплоснабжения на 2024 год запланировано: 

- перекладка существующих тепловых сетей от ТЦ № 345 г. Североморск в 

целях повышения качества и надежности теплоснабжения и снижения потерь ТЭ в 

т/сетях; 

- перекладка существующих тепловых сетей от ТЦ № 46 г. Североморск в целях 

повышения качества и надежности теплоснабжения и снижения потерь ТЭ в т/сетях; 

- замена вспомогательного оборудования котельной ТЦ-269 (подогреватели 

водяные, паровые, мазутные); 

В настоящее время АО «МЭС» осуществляет теплоснабжение потребителей в 

ЗАТО г. Североморск на основании права собственности. 

В перспективе планируется техническое перевооружение котельных, с 

установкой современных котлоагрегатов с горелочными устройствами с 

микропроцессорным управлением, с последующим переводом котельной на природный 

газ, замена (перекладка) тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, 

строительство новых котельных, работающих на природном газе взамен котельных на 

угле. 

 

Таблица 2. Балансы существующей тепловой энергии (мощности)   

Источник 
Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Существующая подключаемая нагрузка, 

Гкал/ч Потери на 

собственные 

нужды на 2022 г. 

Гкал/ч 
мкд  Остальные  ИТОГО  

345 ТЦ, г. Североморск  
156,706 27,2027  15,8774  43,0801  18330  

46 ТЦ г. Североморск  164,952 49,3136  12,1626  61,4762  14623 

452 Ж г- Североморск, н.п. 

Североморск-3  
18,994 4,3060  1,8648  6,1708  2367  

Котельная н.п.  

Щукозеро, ул. Агеева  3,745 0,5302 0,2388  0,7690 212 

Котельная н.п.  

Щукозеро, ул.  

Приозерная  

0,425 0,3312 0,0228  0,3540  15  

269 ТЦ, г. Североморск,  

п.г.т. Сафоново  39,835 8,4634  2,8936 11,357  4168  

33 ТЦ г. Североморск, ул.  

Комсомольская  
47,098 6,9144  3,0166  9,9310  2891  

Котельная по ул. Восточная, г.  

Североморск  3,008 0,1300 0,71124 0,84124  164 
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Котельная по ул. Кортик,  

г. Североморск  3,755 1,3123  0,3667 1,6790  64 

 

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией в ЗАТО г. 

Североморск является ОАО «Мурманэнергосбыт», в состав которой входит филиал АО 

«МЭС» «Североморская теплосеть» (далее-Филиал), обеспечивающий производство, 

транспортировку и сбыт тепловой энергии для нужд отопления и горячего 

водоснабжения ЗАТО г. Североморск. 

№ Наименование Местоположение 

1 Котельная района №1 (345 ТЦ), г. Североморск, ул. Гвардейская 

2 Котельная района №2 (46 ТЦ), г. Североморск, ул. Сгибнева; 

3 Котельная района №3 (452 ТЦ), н.п. Североморск-3, ул. Героев-

североморцев 

4 Котельная района №3, ул. Агеева пос. Щукозеро, ул. Агеева 

5 Котельная района №3, ул. 

Приозерная 

пос. Щукозеро, ул. Приозерная 

6 Котельная района №4 (269 ТЦ) п.г.т. Сафоново, ул. Панина 

7 Котельная района №6 (33 ТЦ) г. Североморск, ул. Комсомольская 

8 Котельная района №6, ул. 

Восточная 

г. Североморск, ул. Восточная 

9 Котельная района №6, ул. Кортик г. Североморск, ул. Кортик 

 

Также в состав Филиала входят центральные тепловые пункты, узлы 

смешивания и повысительно-насосная станция, а именно: 

 

№ Наименование Местоположение 

1 ЦТП-1 г. Североморск, ул. Полярная 

2 ЦТП -2  
г. Североморск, Мурманское шоссе, 

территория в/ч 20226, Госпиталь 

3 ЦТП-3 г. Североморск,  ул. Комсомольская 

4 УС №1  г. Североморск, ул. Колышкина 

5 УС №3  г. Североморск, ул. Пионерская  

6 ПНС  г. Североморск, ул. Вице-Адмирала Падорина 

7 ЦТП п.Сафоново, ул. Школьная 

8 УС-1  п. Сафоново-1, ул. Панина 

 

Таблица 3. Установленный топливный режим котельных за 2022 год 

N Наименование котельной Вид топлива Средняя 

теплотворная 

способность 

топлива за 2022 

год, ккал/кг 

Расход 

условного 

топлива, 

т.у.т. за 2022 

год 

1 345 ТЦ мазут М-100 9500 40796,67 

2 46 ТЦ мазут М-100 9500 50982,06 

3 452 ТЦ мазут М-100 9500 6682,19 

4 Щукозеро Агеева мазут М-100 9500 1067,14 

5 Щукозеро Приозерная дизельное топливо 10200 235,39 

6 269 ТЦ мазут М-100 9500 11983,14 

7 33 ТЦ мазут М-100 9500 9506,93 
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8 ул. Кортик уголь 7400 1643,59 

9 ул. Восточная уголь 7400 879,11 

 

Подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

находящихся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения нецелесообразно 

ввиду увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

Все существующие и перспективные потребители услуг по централизованному 

теплоснабжению находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК ДО 2029 ГОДА 

Страница 9 

 

 

 

 

Рисунок.2. Радиус эффективного теплоснабжения источников выработки тепловой энергии.  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК ДО 2029 ГОДА 

Страница 10 

 

 

 

Рисунок 3. Радиус эффективного теплоснабжения источника3 района 452 ТЦ «Североморск-3».
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Таблица 4. Договорная тепловая нагрузка в ЗАТО г. Североморск 
 

N  

  

  

Наименование 

Котельной 

  

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч  

Всего 

суммарная 

нагрузка 
население прочие 

отопление и 

вентиляция  

горячее 

водоснабжение 

(max) 

суммарная 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция  

горячее 

водоснабжение 

(max) 

суммарная 

нагрузка 

1 ТЦ-46 49,2237 13,9914 63,2151 12,6803 0,9438 13,6241 76,8392 

2 ТЦ-345 27,1926 8,0098 35,2024 17,9582 1,8493 19,8075 55,0099 

3 ТЦ-33 6,9144 1,8604 8,7748 3,7948 0,3598 4,1546 12,9294 

4 ТЦ-269 Сафоново 8,4634 2,6760 11,1394 2,8866 0,1677 3,0543 14,1937 

5 ТЦ-452 Североморск-3 4,3060 1,3800 5,6860 1,9148 0,2244 2,1392 7,8252 

6 ТЦ- ул. Восточная 0,1300 0,0276 0,1576 0,7390 0,1244 0,8634 1,0210 

7 ТЦ-ул. Кортик 1,3123 0,2998 1,6121 0,3667 0,0232 0,3899 2,0020 

8 ТЦ- Щукозеро Агеева 0,5302 0,1412 0,6714 0,2388 0,0360 0,2748 0,9462 

9 
ТЦ- Щукозеро 

Приозерная 
0,3312 0,0948 0,4260 0,0228 0,0002 0,0230 0,4490 

ИТОГО:   98,4038 28,4810 126,8848 40,6020 3,7288 44,3308 171,2156 
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Таблица 5. Потребление тепловой энергии потребителями системы теплоснабжения в ЗАТО г. Североморск 

N  

  

  

Наименование 

Котельной 

Потребление тепловой энергии за 2022 год, тыс. Гкал 
Всего 

суммарное 

потребление 
население прочие 

отопление и 

вентиляция  

горячее 

водоснабжение  

суммарное 

потребление 

отопление и 

вентиляция  

горячее 

водоснабжение 

суммарное 

потребление 

1 ТЦ-46 136,160753 40,799187 176,959940 31,587719 2,689530 34,277249 211,237189 

2 ТЦ-345 76,705989 22,785930 99,491919 44,040489 4,937766 48,978255 148,470174 

3 ТЦ-33 19,876666 5,857328 25,733994 10,234948 0,823000 11,057948 36,791942 

4 ТЦ-269 Сафоново 23,535782 8,357595 31,893377 8,217112 0,304808 8,521919 40,415296 

5 ТЦ-452 Североморск-3 14,026046 3,926910 17,952956 5,717893 0,469593 6,187486 24,140442 

6 ТЦ- ул. Восточная 0,284428 0,087948 0,372376 1,730445 0,299847 2,030292 2,402668 

7 ТЦ-ул. Кортик 2,992344 1,155731 4,148075 1,061874 0,089116 1,150989 5,299064 

8 ТЦ- Щукозеро Агеева 1,441751 0,581799 2,023550 0,644418 0,032430 0,676847 2,700398 

9 
ТЦ- Щукозеро 

Приозерная 
0,777178 0,299136 1,076314 0,065105 0,000207 0,065312 1,141627 

ИТОГО:   275,800937 83,851565 359,652502 103,300002 9,646296 112,946298 472,598800 
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3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

В муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск источники теплоснабжения в 

качестве основного топлива используют уголь, мазут, флотский мазут и дизельное топливо. 

Резервное топливо – не предусмотрено. 

 

Таблица 6. Установленный топливный режим котельных за 2022 год 

 

Котельная Вид топлива 

Средняя 

теплотворная 

способность 

топлива, ккал/кг 

Расход 

условного 

топлива 

т.у.т./год 

Расход 

натурального 

топлива 

т.н.т./год 

№ 1 345 ТЦ г. Североморск Мазут М100 9500 40796,67 29902,919 

№ 2 46 ТЦ г. Североморск Мазут М100 9500 50982,06 37364,658 

№ 3 452 ТЦ г. Североморск Мазут М100 9500 6682,19 4897,527 

№ 4 269 п.Сафоново Мазут М100 9500 11983,14 8783,214 

№ 6 33 ТЦ г. Североморск, ул. 

Комсомольская 
Мазут М100 9500 9506,93 6966,849 

№ 3  Котельная пос. 

Щукозеро, ул. Агеева 
Мазут М100 9500 1067,14 782,126 

№ 6 Котельная  ул. Кортик,              

г. Североморск 
Уголь ДО 7400 1643,59 2056,119 

№ 6 Котельная ул. Восточная, 

г.Североморск 
Уголь ДО 7400 879,11 1169,763 

Котельная  ул. Приозерная, Дизельное топливо 10200 235,39 - 

 

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения и до 

настоящей актуализации, произошли следующие изменения, отразившиеся на топливных 

балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения:  

 - отключение, подключение и корректировка договорных нагрузок Потребителей; 

 - ввод в эксплуатацию блочно-модульной угольной котельной мощностью 

4,4МВт/3,78Гкал/ч на районе № 6 по ул. Кортик; 

 - Приказом от 25.10.22 №459 выведена из эксплуатации мазутная котельная ул. 

Кортик.  

 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

 

Строительство источников теплоснабжения не предусматривается ввиду отсутствия 

необходимости. 

Предложения по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии ЗАТО г. Североморск: 

1. По источнику тепловой энергии- планируется техническое перевооружение 

котельных, с установкой современных котлоагрегатов с горелочными устройствами с 

микропроцессорным управлением, с последующим переводом котельной на природный газ. 

2. Строительство новых котельных, работающих на природном газе взамен 
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котельных на угле. 

В 2023 году запланирован капитальный ремонт экономайзера ЭБ1-808И, ст  №4  (замена 

всех поверхностей нагрева) района №4.; техническое перевооружение Котельной по ул. Кортик, 

в том числе замена водогрейных котлов, замена вспомогательного оборудования, автоматизация 

и диспетчеризация.  

В 2024 году  -   замена вспомогательного оборудования котельной ТЦ-269 (подогреватели 

паровые, водяные, мазутные). 

 

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

Система теплоснабжения ЗАТО г. Североморск характеризуется высокой степенью 

обеспеченности потребителей услугами по централизованному теплоснабжению. В ЗАТО г. 

Североморск все существующие многоквартирные дома подключены к системе 

централизованного теплоснабжения. Перспективное развитие системы транспортировки 

тепловой энергии (тепловых сетей) направлено на повышение эффективности существующих 

сетей теплоснабжения за счет замены ветхих сетей теплоснабжения, а также проведения 

ремонтных работ по восстановлению изношенной тепловой изоляции. 

По причине того, что все объекты нового строительства, предусматривается 

обеспечивать отоплением от индивидуальных источников тепла - строительство новых тепловых 

сетей не предусмотрено. 

 

6. Перспективные топливные балансы 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области от 26.10.2022 года № 226 утвержден норматив удельного расхода топлива на отпуск 

тепловой энергии на источниках тепловой энергии АО «Мурманэнергосбыт» на 2023 год. 

 

 Таблица 7. Норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на 

источниках тепловой энергии АО «Мурманэнергосбыт» на 2023 год 

N 

пп 

Наименование системы теплоснабжения, 

населенного пункта 

Вид 

топлива 

НУР, КГ 

у.т./Гкал 

1 Котельная ТЦ- 345 г. Североморск мазут  175,26 

2 Котельная ТЦ- 46 г. Североморск мазут  172,73 

3 Котельная ТЦ -452 г. Североморск мазут  181,01 

4 Котельная Щукозеро Агеева мазут  202,01 

5 Котельная Щукозеро Приозерная ДТ 171,7 

6 Котельная ТЦ -269 п. Сафоново мазут  176,37 

7 Котельная ТЦ -33 г. Североморск мазут  177,81 

8 Котельная ул. Кортик г. Североморск уголь 198,15 

9 Котельная ул. Восточная г. Североморск уголь 230,17 
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Таблица 8. Перспективное потребление топлива  

Котельная 

Установленная 

мощность 

котельной 

Гкал/час 

 

Вид топлива 

Перспективный 

расход условного 

топлива Т.у.т 

Удельный 

расход 

условного 

топлива 

кг.у.т./Гкал 

2022 2029 2022 2029 

№1 345 ТЦ г. Североморск 
170 

 
Мазут М100 40796,67 - 175,26 - 

№2 46 ТЦ г. Североморск 
174 

 
Мазут М100 50982,06 - 172,73 - 

№3 452  ТЦ г. 

Североморск 
20,20 Мазут М100 6682,19 - 181,01 - 

№4 269 п.Сафоново 42,6 Мазут М100 11983,14 - 176,37 - 

№6 33 ТЦ г. Североморск, 

ул. Комсомольская 
50,2 Мазут М100 9506,93 - 177,81 - 

№3  Котельная пос. 

Щукозеро, ул. Агеева 
4,02 Мазут М100 1067,14 - 202,01 - 

№6 Котельная  ул. Кортик,              

г. Североморск 
3,78 Уголь ДО 1643,59 - 198,15 - 

№6 Котельная ул. 

Восточная, г.Североморск 

3,19 

 
Уголь ДО 879,11 - 230,17 - 

Котельная  ул. Приозерная, 
0,43 

 

Дизельное 

топливо 
235,39 - 171,70 - 

 

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

 

Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружения 

источников теплоснабжения принят с учетом инвестиционной программы АО «МЭС» на 2023год 

утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области от 11.07.2022 № 134 и инвестиционной программы АО «МЭС» на 2024год 

в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области от 17.03.2023 № 54 

Объем инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей определен на 

основании приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области от 17.03.2023 № 54. 

Таблица 9. Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии с учетом инвестиционной программы АО 

«МЭС», тыс. рублей. 

№ 
Технические 

мероприятия 
Цель проекта 

Итого 

капитальных 

вложений, 

тыс. рублей 

2023 год 2024 год 

1 

Техническое 

перевооружение 

котельной по ул. 

Кортик, в т.ч.: 

1. Экономия условного топлива за 

единицу отпущенной тепловой 

энергии 

2.Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 

19788,9 19788,9 - 

1.1 
Замена водогрейных 

котлов 

Несоответствие оборудования 

заявленным параметрам 
- - - 

1.2 

Замена 

вспомогательного 

оборудования 

Несоответствие оборудования 

заявленным параметрам 
- - - 
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1.3 
Автоматизация и 

диспетчеризация 

Несоответствие оборудования 

заявленным параметрам 
- - - 

2 

Замена 

вспомогательного 

оборудования 

котельной ТЦ-269 

(подогреватели 

паровые, водяные, 

мазутные) 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 
3985,74 - 3985,74 

 

 Таблица 10. Объем инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей с 

учетом инвестиционной программы АО «МЭС», тыс. рублей  
 

№ Технические мероприятия Цель проекта 

Итого 

капитальных 

вложений, 

тыс. рублей 

2024 год 

1 

Прокладка существующих 

тепловых сетей от ТЦ № 345 г. 

Североморск 

1. Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 

2. Снижение потерь тепловой энергии в 

т/сетях 

67972,03 67972,03 

1.1 Диаметром 89 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

1.2 Диаметром 108 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

1.3 Диаметром 133 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

1.4 Диаметром 159 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

1.5 Диаметром 273 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

1.6 Диаметром 325 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2 

Прокладка существующих 

тепловых сетей от ТЦ № 46 г. 

Североморск 

1. Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 

2. Снижение потерь тепловой энергии в 

т/сетях 

78023,98 78023,98 

2.1 Диаметром 108 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2.2 Диаметром 159 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2.3 Диаметром 219 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2.4 Диаметром 273 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2.5 Диаметром 325 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 

2.6 Диаметром 530 Исчерпание эксплуатационного ресурса - - 
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Таблица 11. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 

программы АО «МЭС» на 2023 год 

 

Объект: Угольная котельная по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

фактические 

значения 

Плановые значения 

Утвержденный 

период 

в т.ч. по годам реализации 

2023 

2024 (первый 

отчетный год 

после 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии кВтч/Гкал 

    

2 
Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии и 

(или) теплоносителя 

т.у.т./Гкал - 0,19287 0,19907 0,19287 

т.у.т./м3 

    

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 
    

4 
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы 
% 

    

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
Г кал в год 

    

% от полезного 
    

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
тонн в год для воды 

    

куб. м для пара 
    

7 

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об 

охране окружающей среды: 

в соответствии с 

законодательством РФ об 

охране окружающей среды 

    

7.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива тн 
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Таблица 12. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 

технологических нарушений 

на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников 

тепловой энергии т.у.т/Гкал 

Отношение величины 

технологических потерь 

тепловой энергии к 

материальной 

характеристике тепловой 

сети, Гкал/м2 

Величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой 

энергии,теплоносителя по 

тепловым сетям, Гкал, т. 

Текущее 

значение* 

Плановое 

значение 
Текущее 

значение* 

Плановое 

значение 
Текущее 

значение* 

Плановое значение 
Текущее 

значение* 

Плановое 

значение 
Текущее 

значение* 

Плановое 

значение 

2023 2024** 2023 2024** 2023 2024** 2023 2024** 2023 2024** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

Угольная котельная по 

ул. Кортик ЗАТО г. 

Североморск 

- - - 5,29 5,29 0,26 - 0,19907 0,19287 - - - - - - 
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Таблица 13. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 

программы АО «МЭС» на 2024 год 
 

Объект: Тепловые сети котельной ТЦ-345 ЗАТО г. Североморск 

№ н/п Наименование показателя Ед. изм. 
фактические 

значения 

Плановые значения 

Утвержден-

ный период 

в т.ч. по годам 

реализации 

2024 
2025 

(первый 

отчетный 

год после 

реализаци

и 

программ

ы) 

1 2 3 4 5 6 11 

1 Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии кВтч/Гкал     

2 
Удельный расход условного топлива но отпуск единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя 

т.у.т./Гкал 
    

т.у.тУм5 
    

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 
    

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, 

существующих на начало реализации Инвестиционной программы 

%     

5 Потерн тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

Гкал в год 37 198,00 36 374,59 37 198,00 36 374,59 

% от общего отпуска 

тепловой энергии 
17,09% 16,77% 17,09% 16,77% 

% от полезного отпуска 

тепловой энергии 
20,61% 20,16% 20,61% 20,16% 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
тонн в год для воды 

    

куб. м для пара 

    

7 

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей 

среды: 

в соответствии с 

законодатсл ьством РФ 

об охране окружающей 

среды 

    

7.1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива тн 
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Продолжение Таблицы 13 

Объект: Тепловые сети котельной ТЦ-46 ЗАТО г. Североморск 

№ п/п Наименование показателя Ед. изM. 
фактические 

значения 

Плановые значения 

Утвержден-

ный период 

в т.ч. но годам 

реализации 

2024 
2025 

(первый 

отчетный 

год после 

реализации 

программы

) 

1 2 3 4 5 6 11 

1 Удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии кВт-ч/T кал 
    

2 
Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя 

т.у.т./Гкал     

т.у.т./м’     

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч     

4 
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, 

существующих на начало реализации Инвестиционной программы 
% 

    

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

Гкал в год 37 239,00 36 586,42 37 239,00 36 586,42 

% от общего отпуска 

тепловой энергии 
13,70% 13,49% 13,70% 13,49% 

% от полезного отпуска 

тепловой энергии 
15,88% 15,60% 15,88% 15,60% 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
тонн в год для воды     

куб. м для пара     

7 
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия но окружающую среду, 

определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: 

в соответствии с 

законодательством 

РФ об охране 

окружающей среды 

    

7.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива тн     
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Таблица 14. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 

технологических 

нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной 

мощности 

Удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

коллекторов 

источников тепловой 

энергии т.у.т/Гкал 

Отношение величины 

технологических потерь 

тепловой энергии к 

материальной 

характеристике тепловой 

сети, Гкал/м2 

Величина технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, Гкал, т. 

      Текущее  Текущее  Текущее  
  значение* 2024 2025** значение

* 
2024 2025** значение

* 
2024 2025** значение* 2024 2025** значение* 2024 2025** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ТЦ-345 ЗАТО г. Североморск 3,22 3,18 3,18 - - - - - - 4,02 4,02 4,01 37 198,00 37 

198,00 

36 374,59 
2 ТЦ-46 ЗАТО г. Североморск 4,23 4,21 4,21 - - - - - - 3,30 3,30 3,28 37 239,00 37 

239,00 

36 586,42 
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8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)  

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ». 

9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  

Распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. 

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. 

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 

15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания 

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты 

их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

 

11. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения  

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию 

объекта. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: 

на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, 

оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, 

расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и 

средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС); 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации. 

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных 

пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, 

оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 
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Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. 

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется 

дежурство специалистов. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. 

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для городского округа 

определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать 

проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 

Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках 

ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ 

информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной 

ситуации (далее - ЧС). 

О сложившейся обстановке администрация ЗАТО г. Североморск информирует 

население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации 

на официальном сайте и в сети Интернет. 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном 

отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах 

на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) 

работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

Таблица 15. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия: 

Вид аварии Причина аварии 
Масштаб аварии и 

последствия 

Уровень 

реагирования 
Примечание 

Остановка 

котельной 

Прекращение подачи 

электроэнергии 

Прекращение 

циркуляции воды в 

систему отопления 

всех потребителей, 

понижение 

температуры в 
зданиях и жилых 

домах, 

размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных батарей 

муниципальный  

Остановка котельной 
Прекращение подачи 

топлива 

Прекращение подачи 

горячей воды в 

систему отопления 

всех потребителей, 

понижение 

температуры в 

зданиях и жилых 

домах 

объектовый 

(локальный) 
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Порыв тепловых 

сетей 

Предельный износ, 

гидродинамические удары 

Прекращение подачи 

горячей воды в 

систему отопления 

всех потребителей, 

понижение 

температуры в 

зданиях и жилых 

домах, 

размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных батарей 

муниципальный  

Порыв сетей 

водоснабжения 

Предельный износ, 

повреждение на трассе 

Прекращение 

циркуляции в системе 

водо- и 

теплоснабжения 

муниципальный  

 

Таблица 16. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений: 

а

) 

а) на объектах водоснабжения: 

N 

п/п 

Наименование 

технологического нарушения 

Диаметр труб, 

мм 

Время устранения, ч, при глубине 

заложения труб, м 

   до 2 более 2 

1 Отключение водоснабжения до 400 8 12 

2 Отключение водоснабжения 
св. 400 до 

1000 
12 18 

 

б) на объектах теплоснабжения: 

N 

п/п 
Наименование 

технологического 

нарушения 

Время на 

устранение 
Ожидаемая температура в жилых 

помещениях при температуре наружного 

воздуха, C 

   0 -10 -20 более-20 

1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15 

2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15 

3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10 

4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10 

в) на объектах электроснабжения: 

N 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время устранения 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 

 


